1F/KVP 5.10-01
'ﬁ .f; Lapas: 1-1
E KO M ETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5394
UZsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis iikis*, Pasto g. 6, Pabrade, §venéioniq r.
Objektas, adresas: Pavoverés valymo jrenginiai, Pavoverés k., gvenéioniq r.
Meéginio paémimo vieta: prie§ valyma
Meéginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Maie:]\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7.3 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis d i rtoji

iocheminis deguonies suvartojimas - 318 LST EN ISO 5815-1:2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas

394 L 2
(ChDS) mg/1 ST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/1 256 LSTEN 872:2005
Amonis mg/l 56,8 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/I <0,013 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,006 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 64,7 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 11,4 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 15,2 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 175 LST ISO 9297:2008
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo metodai. 1d,

Sutfuas mg/l 34 Chem.analizés metodai. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas 3aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: _Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paémé: UZsakovas pristate: R. Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemlke Lma Kiskien¢, chemiké Angelija Garalyté, chemikas Gintautas Svilpa

W/(pm—el 0s, vardas, pavardé/pavadinimas)
o 52/

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




AR

EKOMETRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA*

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 33,

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25

5395

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,Pabradés komunalinis iikis“, Pasto g. 6, Pabradé, Svenioniy r.

Objektas, adresas:

Pavoverés valymo jrenginiai, Pavoverés k., Svencioniy r.

Méginio paémimo vieta: po valymo

Meéginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Méginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Ma:le;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - i) LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis d i rtoji

iocheminis deguonies suvartojimas i 5,58 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas

3 'S .I2
(ChDS) mg/l 5 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/| 2,8 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 7,26 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,125 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,058 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 8,79 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/1 0,045 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 1,24 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/Il 96,4 LST ISO 9297.:2008
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo metodai. 1d.

Salfatas mg/l o Chem.analizés metodai. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paéme:

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: cham11{Q Lina: Kgéku;:ne chemiké Angelija Garalyté, chemikas Gintautas Svilpa

Tvirtinu:

Wrdas pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais,
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




; 1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
EE(A{ND METRIJA UAB ,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5386
Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis aikis®, Pasto g. 6, Pabradé, Sven&ioniy r.
Objektas, adresas: S. Pagaminés valymo jrenginiai, S. Paaminés k., Sven&ioniy r.
Méginio paémimo vieta: prie§ valyma
Meginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Maia;\iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 6,8 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis d i rtoji

iocheminis deguonies suvartojimas g/l 943 LST EN ISO 5815-1:2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/l 2546 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/] 274 LST EN 872:2005
Amonis mg/| 71,3 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,29 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,153 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/| 83 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/I 12,8 LST EN 150 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 13,5 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paémé: Uzsakovas pristaté: R. Smukas
(parergos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikeé Lina Kigki

(AR ., EKOMETRIJA

ené, chemiké Angelija Garalyté

M@GS, vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Twvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




.......

UAB ,,EKOMETRIJA*

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

5387

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,Pabradés komunalinis tikis®

‘, Pasto g. 6, Pabradé, §venéioniq t:

Objektas, adresas:

S. Pasaminés valymo jrenginiai, S. Pasaminés k., Svencioniy r.

Meéginio paémimo vieta: po valymo

Méginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Ma:;:;lmﬂ Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7.4 LST EN ISO 10523:2012
e T : P

iocheminis deguonies suvartojimas g/l 29.0 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas !
(ChDS) mg/l 110 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/1 30 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 18,2 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,013 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,006 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 20,7 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/| 1,74 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 2,99 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Méginj paémé:

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristateé:

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) at lko chemiké Lina KlSle[’lB chemiké Angelija Garalyté

Tvirtinu:

/;‘; Mgﬂ(pe os, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25

5388

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB , Pabradés komunalinis iikis*, Pasto g. 6, Pabradé, Svenéioniy r.

Objektas, adresas:

Svirky valymo jrenginiai, Svirky k., Sven¢ioniy r.

Meéginio paémimo vieta: pries valyma

Meéginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Maiell]\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND¥

pH - 6,7 LST EN ISO 10523:2012
B —7 - -

iocheminis deguonies suvartojimas mg/! 10.4 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas

36 I 60:2003

(ChDS) mg/l LST ISO 60
Suspenduotos medziagos mg/l 8.4 LST EN 872:2005
Amonis mg/I 10,2 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,10 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/| 0,142 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/| 12,7 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,20 LST EN ISO 6878.:2004
Bendras fosforas mg/l 3,03 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procedtra

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paéme:

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

¢, chemikeé Angelija Garalyté

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko; che

Tvirtinu:

Wﬁmgo,& vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
1-1

EKOMETRIJA

Lapas:

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5389

UZsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis*, Pasto g. 6, Pabradé, évenéioniq r.

Objektas, adresas: Svirky valymo jrenginiai, Svirky k., Svenéioniy r.

Méginio paémimo vieta: po valymo

Meéginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio rusis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Ma:la:]\tfimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 6,9 LST EN ISO 10523:2012
TR : o

iocheminis deguonies suvartojimas g/l 5.6 LST EN ISO 5815-1:2019
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas

2 A 4

(ChDS) mg/1 3 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/I <25 LST EN 872:2005
Amonis mg/I 0,930 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,013 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/I 0,126 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 3,49 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/I 0,546 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 2,04 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Méginj paémé:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristate:

iené, chemiké Angelija Garalyte

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: chemiké Lina Kisk

JAD

Tvirtinu: Labora

areigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

i

X {pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su iais tiriamais objektais.

Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4

EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25

5390

Uzsakovas, adresas:

IF/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,,Pabradés komunalinis tikis“, Pasto g. 6, Pabrade, évenéioniq I

Objektas, adresas:

Aduti$kio valymo jrenginiai, AdutiSkio m., Sven&ioniy r.

Méginio paémimo vieta: prie§ valymg

Meginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Méginio rusis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analite Maze:]»t'imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 6,8 LST EN IS0 10523:2012
i e - —

iocheminis deguonies suvartojimas st 12.8 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas .
(ChDS) mg/l 45 LST ISO 6060.2003
Suspenduotos medziagos mg/l 11 LST EN 872:2005
Amonis mg/| 10,8 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/| 1,93 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/I 0,275 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 15,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/I 1,79 LST EN 1SO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 2,1 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paémé:

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

Tyrima(us) atliko: chemiké Lina Kiskien¢, chemiké Angelija Garalyte

R. Smukas

(parelgos, vardas, pavarde)

Tvirtinu:

JA¢

(par

)2 7

s, vardas, pavardé/pavadinimas)

* (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




. 1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
EKE) METRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija. It

2020-06-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5391
UZsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“, Pasto g. 6, Pabrade, évenéioniq r.
Objektas, adresas: AdutiSkio valymo jrenginiai, Adutikio m., évenéioniq ¥,
Méginio paémimo vieta: po valymo
Meginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio rusis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Maiz;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7.3 LSTEN ISO 10523:2012
T - e

iocheminis deguonies suvartojimas il 734 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS;,)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/I 29 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 3.4 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 2,59 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,420 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,057 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 5,19 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/1 0,145 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/| 0,353 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas faldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~ Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paémé: Uzsakovas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atllko chem:ke Lina K1§klene chemiké Angelija Garalyté

Wy;gcs vardas, pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.

Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




" 1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5392
Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tikis“, Pa3to g. 6, Pabrade, §venéi0niq r.
Objektas, adresas: Triidy valymo jrenginiai, Trady k., gvenéioniq r.
Méginio pa¢émimo vieta: prie§ valymg
Meéginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Maie;l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,2 LST EN ISO 10523:2012
Bl : et

iocheminis deguonies suvartojimas g/l 174 LSTENISO 5815-1-2019
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas 1
(ChDS) mg/I 285 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/| 142 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 46,4 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,321 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/Il <0,006 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 52.7 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 5,12 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/| 5,48 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paémé: Uzsakovas pristate: R. Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko; chemike; Lina;Kiskiene, chemiké Angelija Garalyté

b 1 W e1gos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Vida Mazalic

are1gos, vardas, pavarde, parasas
p

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




B mﬁ N

EI(OMCTQIJA

UAB ,,EKOMETRIJA*

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25

5393

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,Pabradés komunalinis iikis“, Pasto g. 6, Pabrade, Svengioniy r.

Objektas, adresas:

Triidy valymo jrenginiai, Trady k., Svenéioniq r.

Méginio paémimo vieta: po valymo

Méginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio rusis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23

Analite Maia;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7,0 LSTENISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas mg/] 144 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas

A >

(ChDS) mg/l 72 LST ISO 6060.:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 18 LSTEN 872:2005
Amonis mg/| 0,382 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 4,82 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/I 0,543 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/1 7,68 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 0,695 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 1,27 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paémé:

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

7

Tyrima(us) atliko: chemlke Lma Klsklene chemikeé Angelija Garalyté

Tvirtinu;

% Wns vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01
ﬁ P Lapas: 1-1
EKE METRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. infol@ekometrija.lt

2020-06-25

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5396
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Pabradés komunalinis oikis“, Pasto g. 6, Pabradé, Sven&ioniy r.
Objektas, adresas: Sventos valymo jrenginiai, Sventos k., évenéioniq r.

Meéginio paémimo vieta: prie§ valymg

Méginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23

Analité Ma;c::l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7,5 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas s 29.4 LST EN ISO 5815-1.2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas _

ChDS) mg/l 64 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 12 LSTEN 872:2005
Amonis mg/| 35,1 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,193 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,024 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 40,2 LST EN 25663.2000, skaic¢iavimo
Fosfatas mg/Il 3,14 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 10,7 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas 3aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~ Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paémeé: Uzsakovas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko; chemiké Lina KidKiene, chemike Angelija Garalyté
T aboratorijos veae)d

I ] ) arelgos, vardas, pavarde/pavadinimas)
Vida Mezaliais eneé
Tvirtinu: ek

{pareigos, vardas, pavardc, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be radtiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




. 1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
g”.{&; ME T RIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
’ Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5397
UZsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tikis“, Pasto g. 6, Pabrade, évenéioniq r.
Objektas, adresas: Sventos valymo jrenginiai, Sventos k., Svencioniy r.
Méginio paémimo vieta: po valymo
Meéginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meginio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Maii\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7,7 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas I 9.26 LST EN ISO 5815-1:2019
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas
T1 3
(ChDS) mg/l 41 LST IS0 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 3,2 LSTEN 872:2005
Amonis mg/l 10,2 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,134 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,030 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 12,6 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/I 1,58 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 1,72 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas 3aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~ Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Méginj paéme: UzZsakovas pristaté: R. Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: chemike Lina Kiskiene, chemiké Angelija Garalyté

(parejgos, /yardas, pavarde/pavadinimas)
—_ w7 q 1 l.-;.;.-.‘,;,\.:_"i:’i’
Tvirtinu: Via L W

(pareigos, vardas, pavardg, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

_ﬁ Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5398
Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tikis“, Pasto g. 6, Pabrade, Svengioniy r.
Objektas, adresas: Sariy valymo jrenginiai, Sariy k., gvenéioniq r.
Méginio paémimo vieta: prie§ valyma
Meginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Maiz:;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 5,7 LST EN ISO 10523:2012
E T T P s

iocheminis deguonies suvartojimas g/l 366 LST EN ISO 5815-1:2019
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas _
(ChDS) mg/l 443 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 130 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 176 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,013 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,006 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/| 192 LST EN 25663:2000, skaic¢iavimo
Fosfatas mg/l 17,4 LST EN ISO 6875:2004
Bendras fosforas mg/I 20,2 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paémé: Uzsakovas pristate: R. Smukas
(parelgos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: chemiké Lina Kiskien¢, chemiké Angelija Garalyté
/A y o BN U LW J A

Waﬂfas, pavarde/pavadinimas)

L4 (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




) IF/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
ga“l'&? M {5. 4 m | JA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt

2020-06-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5399
Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“, Pasto g. 6, Pabradé, évenéioniq .
Objektas, adresas: Sariy valymo jrenginiai, Sariy k., évenéioniq r.
Meéginio paémimo vieta: po valymo
Meginys paimtas: 2020-06-15 pristatytas: 2020-06-15
Meéginio rusis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-06-15 baigtas: 2020-06-23
Analité Ma::;lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH u 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Bioshomi - -

iocheminis deguonies suvartojimas il 9.88 LSTENISO 5815-1:2019
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/I 46 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 19,9 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,210 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,121 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 22,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/I 1,14 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 139 LST EN ISO 6878.:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas 3aldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paémé: Uzsakovas pristaté: R. Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemike Lina Kikiené, chemiké Angelija Garalyté

W%, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




