1F/KVP 5.10-01
j Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11242

Uzsakovas, adresas: UAB , Pabradés komunalinis tikis“, Pasto g. 6, Pabradé, Svengioniy r.
Objektas, adresas: Pavoverés valymo jrenginiai, Pavoverés k., Sven&ioniy r.
Eminio paémimo vieta: prie$ valyma
Eminys paimtas: 2020-11-10 pristatytas: 2020-11-10
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma:;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,3 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminisd - =

iocheminis deguonies suvartojimas - mg/] 376 LST EN ISO 5815-1:2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/l 584 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/! 186 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 56,2 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/! <0,013 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas " mg/l <0,006 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 61,8 LST EN 25663:2000, skaic¢iavimo
Fosfatas mg/l 8,38 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 9,57 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 373 LST ISO 9297:2008

Unif. NT ir PV kokybés tyrimo metodai.ld.

Sulfatas mg/l 38,7 Chem.analizés metodai. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: M. Mickevi¢ pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemike Angelija Garalyté, chemikas Gintautas Svilpa
(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA“
Tvirtinu: Laborat Gos

T 777 (pareigos, vardas, pavarde, parasas)
Rorna Zupkaite

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
‘-@ Lapas: 1-1
EKE) METRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11243

Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tikis“, Pasto g. 6, Pabradé, gvenéioniq r.
Objektas, adresas: Pavoverés valymo jrenginiai, Pavoverés k., SvenCioniy r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2020-11-10 pristatytas: 2020-11-10
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma:/z;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,5 LST ENISO 10523:2012
Biochom - -

iocheminis deguonies suvartojimas mg/l 6.58 LSTEN ISO 5815-1-2019
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/l 30 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/1 3,4 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 0,990 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,130 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/! 0,130 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 1,38 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/I 0,557 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 0,854 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 110 LST ISO 9297:2008

Unif. NT ir PV kokybés tyrimo metodai.ld.

Sulfatas mg/l 294 Chem.analizés metodai.Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 % 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: M. Mickevi¢ pristate: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté, chemikas Gintautas Svilpa
(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

- EKOMUTRIJAY
Tvirtinu: I tosifos vedijos 55
: ) 77

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

11244

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,,Pabradés komunalinis tikis“, Pasto g. 6, Pabradé, §venéioniq r.

Objektas, adresas:

Aduti¥kio valymo jrenginiai, Aduti$kio m., Svencioniy r.

Eminio paémimo vieta: prie§ valymg

Eminys paimtas: 2020-11-10, 7.10 val. pristatytas: 2020-11-10
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma‘\cle;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 72 LST EN ISO 10523:2012
Biochemisd : o

iocheminis deguonies suvartojimas mg/] 334 ST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/1 496 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 192 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 36,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,234 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,006 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 40,4 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 1,09 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 2,06 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

A. Pivoritnas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Angelija Garalyté

UAB ,, EKOMETRIJA

Laboratorij

Tvirtinu:

Y

(parei1gos, vardas, pavarde/pavadinimas)

Py
pavadu

Roma Zupkaité

. (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




- 1F/KVP 5.10-01
‘ﬂ Lapas: 1-1
E K’Ep METRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11245

Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“, Pasto g. 6, Pabradé, évenéioniq r.

Objektas, adresas: Adutiskio valymo jrenginiai, AdutiSkio m., Svenéioniq r.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2020-11-10, 7.15 val. pristatytas: 2020-11-10

Eminio rtiis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma;r/e;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,6 LST EN ISO 10523:2012

](?;(;)c;l;mlms deguonies suvartojimas mg/l 5.76 ST EN 1899-2-2000

?éll::glér)ns deguonies suvartojimas mg/l 24 ST ISO 60602003

Suspenduotos medziagos mg/l 4,2 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 19,4 LST ISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 0,586 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,026 LSTEN 26777:1999

Bendras azotas |1 mg/l 22,0 LST EN IS0 11905-1:2000

Fosfatas mg/l 0,740 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 1,44 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paéme: A. Pivoritinas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimasy
Tvirtinu: \ //@;;@»

na £

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Aty
I

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01
ﬁ B, Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11246

UZsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“, Pasto g. 6, Pabrade, §venéioniq r.

Objektas, adresas: Svirky valymo jrenginiai, Svirky k., Svenéioniy r.

Eminio paémimo vieta: prie$ valyma

Eminys paimtas: 2020-11-10, 8.00 val. pristatytas: - 2020-11-10

Eminio rasis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma:la:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - - 7,3 LST EN ISO 10523:2012

Biocheminis deguonies suvartojimas mg/] 284 LST EN ISO 5815-1.2019

(BDS,) :

(Cé‘lfg’;‘;“ deguonies suvartojimas mg/l 376 LST ISO 6060:2003

Suspenduotos medziagos mg/1 164 LSTEN 872:2005

Amonis mg/l 41,4 LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/] 0,160 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/1 0,008 LST EN 26777:1999

Bendras azotas ' mg/l 45,7 LST EN 25663:2000, skaiciavimo

Fosfatas mg/1 2,90 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 5,65 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: A. Pivoriiinas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) ) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Dama3kaité, chemiké Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)
Tvirtinu: W2 vk
/e

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

11247

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

UAB ,,Pabradés komunalinis Gkis“, Pasto g. 6, Pabradé, §venéioniq r.

Objektas, adresas:

Svirky valymo jrenginiai, Svirky k., Svendioniy r.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2020-11-10, 8.05 val. pristatytas: 2020-11-10

Eminio raisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma‘t/z:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012

Biocheminis deguonies suvartojimas mg/l 4.56 ST EN 1899-2-2000

(BDS;)

Cheminis deguonies suvartojimas )

(ChDS) mg/l 21 LST ISO 6060:2003

Suspenduotos medZiagos mg/l <2,5 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 21,8 LST ISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 0,435 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l <0,006 LST EN 26777:1999

Bendras azotas mg/! 24,5 LST EN ISO 11905-1:2000

Fosfatas mg/l 0,640 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 1,20 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

A. Pivoriiinas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

WY Crim

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais. '
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

11248

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,,Pabradés komunalinis tikis“, Pasto g. 6, Pabradé, évenéioniq r.

Objektas, adresas:

Sventos valymo jrenginiai, Sventos k., Sven¢ioniy r.

Eminio paémimo vieta: prie§ valyma

Eminys paimtas: 2020-11-10, 9.55 val. pristatytas: 2020-11-10
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18

.. Matavimo . . .

Analité nt Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 6,9 LSTENISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas me/l 866 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/l 1240 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 488 LST EN 872:2005
Amonis mg/I 251 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,013 LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,220 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 276 LST EN 25663:2000, skaicdiavimo
Fosfatas mg/l 23,1 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 33,7 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

L. PraSmutas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté

UAB ,,EKOMETRIJA®
Labc g

Tvirtinu:

arijos vedéjos A%

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Roma Zupkaite

777

{pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,, EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

11249

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,,Pabradés komunalinis tikis*, Pasto g. 6, Pabradé, §venéioniq r.

Objektas, adresas:

Sventos valymo jrenginiai, Sventos k., Svencioniy r.

Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2020-11-10, 10.00 val. pristatytas: 2020-11-10
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Mat]::;\iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,6 LSTEN ISO 10523:2012
B — - et

iocheminis deguonies suvartojimas g/l 422 ST EN 1899-2-2000
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas ]
(ChDS) mg/l 23 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/1 <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 0,600 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/! 3,55 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,195 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 4,78 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/1 3,25 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 5,30 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

L. Prasmutas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Angelija Garalyté

Tvirtinu:

VY 277

(pare1gos, vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

11250

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“, Pasto g. 6, Pabradé, §venéioniq r.

Objektas, adresas:

Sariy valymo jrenginiai, Sariy k., Svencioniy r.

Eminio paémimo vieta: prie§ valyma

Eminys paimtas: 2020-11-10, 8.50 val. pristatytas: 2020-11-10

Eminio risis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analiteé Ma:lz;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,0 LSTENISO 10523:2012

Biocheminis deguonies suvartojimas mg/] 708 ST EN ISO 5815-1:2019

(BDSy).

Cheminis deguonies suvartojimas )

(ChDS) mg/l 1160 LST ISO 6060:2003

Suspenduotos medZiagos mg/l 454 LSTEN 872:2005

Amonis mg/l 428 LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/I <0,013 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,035 LSTEN 26777:1999

Bendras azotas mg/1 471 LST EN 25663:2000, skaiciavimo

Fosfatas mg/l 15,0 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 21,4 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

L. Prasmutas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZzelika Damagkaité, chemiké Angelija Garalyté

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZziama.
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E K OMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11251

Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis okis“, Pasto g. 6, Pabradé, évenc‘:ioniq r.

Objektas, adresas: Sariy valymo jrenginiai, Sariy k., Sven&ioniy r.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2020-11-10, 8.55 val. pristatytas: 2020-11-10

Eminio rasis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Maii\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,3 LST EN ISO 10523:2012

g;g’;;mm's deguonies swvartojimas 10,6 |LSTENISO 5815-1:2019

%fglg)“s deguonies suvartojimas mg/l 34 LST ISO 6060:2003

Suspenduotos medZiagos mg/l 5,8 LST EN 872:2005

Amonis mg/1 53,2 LST ISO 7150-1:1998

Nitratas mg/1 1,84 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/1 0,051 LST EN 26777:1999

Bendras azotas mg/] 60,6 LST EN 25663-2000, skaiciavimo

Fosfatas mg/1 3,14 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 4,48 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: L. Pra¥mutas pristate: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté

) R (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

VA4 (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Y arsloaito
praic

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
Lapas: -1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

..........

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11252

UAB ,,Pabradés komunalinis okis“, Pasto g. 6, Pabradé, évenéioniq r.
S. Pasaminés valymo jrenginiai, PaSaminés k., Sven&ioniy r.

Uzsakovas, adresas:
Objektas, adresas:
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma

Eminys paimtas: 2020-11-10, 10.15 val. pristatytas: 2020-11-10
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma::l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,0 LSTEN IS0 10523:2012
Bicchommisd : -

iocheminis deguonies suvartojimas mg/l 824 LST EN ISO 5815-1:2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas )
(ChDS) mg/l 1430 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/] 296 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 77,8 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,070 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,112 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/] 85,8 LST EN 25663:2000, skaic¢iavimo
Fosfatas mg/1 7,48 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 14,1 LST EN IS0 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

A. Jurkevicius

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté

UAB , EIXOMETRIJA®

Tvirtinu:

Labotatorios vedéos

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

Roma Zupiaité

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

..

EKOMETRIJA

.....

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11253

UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“, Paito g. 6, Pabradé, Svencioniy r.

S. Pasaminés valymo irenginiai, PaSaminés k., Svencioniy r.

Uzsakovas, adresas:
Objektas, adresas:
Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2020-11-10, 10.20 val. pristatytas: 2020-11-10

Eminio rasis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma:::;hno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,3 LST EN ISO 10523:2012

Biocheminis deguonies suvartojimas mg/] 27.6 1ST EN ISO 5815-1-2019

(BDS,) :

Cheminis deguonies suvartojimas _

(ChDS) mg/1 74 LST ISO 6060:2003

Suspenduotos medziagos mg/! 28 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 54,8 LST ISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 0,107 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l <0,006 LST EN 26777:1999

Bendras azotas mg/l 60,4 LST EN 25663-2000, skaiciavimo

Fosfatas mg/l 6,86 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 13,6 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Papildomi duomenys, pastabos:

T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde)

A. Jurkevicius ~ pristaté:

(pareigos, vardas, pavarde)

Eminj paémé:

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

VA (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tvirtinu:

upsaie
I

o]
®
1

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
j Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11254

Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis®, Pasto g. 6, Pabradé, évenéioniq r.

Objektas, adresas: Tridy valymo jrenginiai, Tridy k., Sven&ioniy r.

Eminio paémimo vieta: prie$ valyma

Eminys paimtas: 2020-11-10, 8.10 val. pristatytas: 2020-11-10

Eminio riisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Ma‘t;\;uno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,2 LST EN IS0 10523:2012

g;;’;;m'ms deguonies suvartojimas |, 488 LST EN ISO 5815-1:2019

fé‘;glé';'s deguonies suvartojimas mg/l 876 LST ISO 6060:2003

Suspenduotos medziagos mg/l 226 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 93,6 LST ISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 0,021 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,042 LST EN 26777:1999

Bendras azotas mg/l 103 LST EN 25663:2000, skaiciavimo

Fosfatas mg/I 4,22 LST EN IS0 6878:2004

Bendras fosforas mg/! 6,50 LST EN IS0 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: A. Jurkevicius pristate: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)
Tvirtinu: ~ UAB EROMETRIN /AP
ra ) 77

Laborator;0s vedc)os (pareigos, vardas, pavarde, parasas)
pav aduc toja
o — .

‘ 'Tyrimu[ rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
EK OMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11255

Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“, Pasto g. 6, Pabradé, évenéioniq r.

Objektas, adresas: Triidy valymo jrenginiai, Tridy k., Sven&ioniy r.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2020-11-10, 8.15 val. pristatytas: 2020-11-10

Eminio raisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-18
Analité Maz::;uno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,3 LST EN ISO 10523:2012

g;c];:;:c)mlms deguonies suvartojimas mg/l 28.4 LSTEN ISO 58 ] 5.1:2019

féllfgl;r)ns deguonies suvartojimas  mgl 95 LST ISO 6060-2003

Suspenduotos medziagos mg/l 28 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 59,7 LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/1 0,074 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,040 LSTEN 26777:1999

Bendras azotas mg/l 65,8 LST EN 25663-2000, skaiciavimo

Fosfatas mg/l 2,93 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 3,70 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: A. Jurkevicius pristaté: : T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinumas)
[
7

.. UAB , EKOMETRIJA®
Tvirtinu: Laboratoriios v
pav nlm-u,';Lk

Roma Zupkaité

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




