IF/KVP 5.10-0]
Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. infol@ekometrija.lt

2019.06.12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4558
UZsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis fkis®, Pato g. 6, Pabradé, Svengioniy r.
Objektas. adresas: Pavoverés valymo jrenginiai, Pavoverés k., Svenéioniy r.
Méginio paémimo vieta: prie§ valymg
Méginys paimtas; 2019.06.04 pristatytas: 2019.06.04
Méginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Maiz;l‘:lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 43 LST EN ISO 10523:2612
Biocheminis deguonies suvartojimas me/] 316 LST EN 1899-1-2000
(BDS,) -
Cheminis deguonies suvartojimas

565 TISO 6660:2603
(ChDS) mg/1 LS 60:20
Suspenduoctos medZiagos mg/| 174 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 142 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,017 LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/| 0,026 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/! 153 LST EN 25663.:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/1 9,12 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 19,0 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 581 LST IS0 9297:2008

Unif. NT ir PV kakybés tyrimo metodai 14,

Rulfatas mg/! 13,5 Chem.analizes metodai. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paémé: Uzsakovas pristaté: T. Paulauskas
(paretgos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjevien¢, chemiké Angelija Garalyté, chemikas Gintautas Svilpa

parcigos, vardas, pavardc/pavadinimas)
Al RO R /{;
Tvirtinu: Lok i e s j o

Al (pareigos. vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimu protokolg dalimis dauginti draudZiama.




IE/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA

Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2015.06.12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4559
Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tikis™, Pasto g. 6, Pabradeé, Svenéioﬂiq T
Objektas, adresas: Pavoverés valymo jrenginiai, Pavoverés k., Svendioniy r.
Meginio paémimo vieta: pe valymo
Méginys paimtas: 2019.06.04 pristatytas: 2019.06.04
Meginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analite Maiz:l\iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7.4 LST EN ISO 10323:20i2
ey -

Biocheminis deguonies suvartojimas g/l 6.84 LST EN 1899-1:2000
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas

? 31 LST ISO 6060:2003
(ChDS) sl ’ S
Suspenductos medZiagos mg/l <2.5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 13,3 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 2.63 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas g/l 0,076 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/1 20,4 LST EN IS0 11903-1:2000
Fosfatas mg/l 0,783 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/! 1,89 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 65,9 LSTISO 9297:2008

Unif. NT ir PV kokybes tvrimo metodai. ld

Sulfatas mg/l 354 Chem.analizes metodai. Vilnius, | 994

*#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paé¢mé: UZsakovas pristate: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) {pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikeé Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyté, chemikas Gintautas Svilpa

(pareigos, vardas. pavarde/pavadinimas)
faboraliciies vy
Tvirtinu: Lt Wil o {{6['

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




. 1F/KVP 5.10-01
i Lapas: 1-1
EKOMETRIJIA UAB ,,EKOMETRIJA®

Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.it

2019.06.12
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 4560
Uzsakovas, adresas: UAB .,Pabradés komunalinis iikis®, Pasto g. 6, Pabradé, Svenéioniy r.
Objektas, adresas: Sariy valymo jrenginiai, Sariy k., Svenéioniy r.
Meéginio paémimo vieta: prie§ valyma
Meéginys paimtas; 2019.06.04 10.45 val. pristatytas: 2019.06.04
Meéginio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Ma:zl\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,2 LSTENISO 10523:2012
SRy e ——

tochemints deguonies suvartojimas s 206 LST EN 1899-1-2000
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas

= g LST ISO 6060:2003

(ChDS) mg/l 560 ST 150
Suspenduotos medZiagos mg/l 105 LST EN 872:2005
Amonis mg/| 64,4 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,029 LST ISO 7890-3.199%
Nitritas mg/1 0,008 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 82,8 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 2,55 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 7,68 |LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Meginio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas,
fostatas - fosfatinis fosforas.

Meginj paégme: L. PraSmutas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemike Rita Grigorjeviene, chemiké Angelija Garalyté

W S (pargigos, vardas, pavarde/pavadinimas)
SO bir i i 5 2 ¥
Tvirtinu: il ééi

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be ragtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZziama.




1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAR ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2019.06.12

EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4561

Pasto g. 6, Pabradé, Svengioniy r.

UZsakovas, adresas:

UAB ,,Pabradés komunalinis tikis™,

Objektas, adresas:

Sariy valymo jrenginiai, Sariy k., Svencioniy r.

Meéginio paémimo vieta: po valymo

Meéginys paimtas: 2019.06.04 10.50 val. pristatytas: 2019,06.04
Méginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Ma:ivthno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 1.3 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis d ies suvartoji

iocheminis deguonies suvartojimas 5 10,6 ST EN 1899-1-2000
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas

= 28 LST IS 0:2003

(ChDS) mg/l 0 606
Suspenduotos medziagos mg/l 4,6 LSTEN §72:2005
Amonis mg/| 10,6 LSTISC 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,775 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,035 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 18,5 LST EN IS0 11905-1:2600
Fosfatas mg/! 1,49 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 2,39 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatvmo ribos
Méginio saugojimas 3aldytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fostatas - fosfatinis fosforas.

Mégin] paémeé:

L. Pradmutas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

Tyrima(us) atllko chemﬁ(e Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyté

T. Paulauskas

{pareigos, vardas, pavardg)

[ afined

Tvirtinu:

? A aretge vardas, pavarce/pavadinmas)

{ pare1gos., \dﬂid:’, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

" Lapas: 1-1
EKOMETRIIA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.06.12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4562
UZzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tikis®, Pasto g. 6, Pabradé, Svenéioniq £
Objektas, adresas: Sventos valymo jrenginiai, Sventos k., Svenéioniy r.
Méginio paémimo vieta: pries valymg
Meéginys paimtas; 2019.06.04 8.30 val. pristatytas: 2019.06.04
Meéginio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Maia;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7.3 LST EN ISO 10523:2012
e : it

iocheminis deguonies suvartojimas mg/! 248.0 LSTEN 1899-1-2000
{BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas biss .

2 60:200

(ChDS) mg/l 41 LST ISO 60 3
Suspenduotos medzZiagos mg/! 74 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 27,7 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,029 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/] 0,007 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 43,5 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/] 2,19 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/! 4,42 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribes
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paéme; L. Prasmutas pristaté: T. Paulauskas
parelgos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimag(us) atliko: chemiké Rita Grigorjeviené, chemike Angelija Garalyté

/4B Enyin i p (pareizos, vardas, pavarde/pavadimmas)
[ E &
Tvirtinu: R oo . z.«él’

R £l R S o = (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

| Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 53213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.06.12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr, 4563
Uzsakovas, adresas: UAB . ,Pabradés komunalinis {ikis™, Pasto g. 6, Pabrade, Svenéioniu r.
Objektas, adresas: Sventos valymo jrenginiai, Sventos k., Svenéioniq r.
Meéginio paémimo vieta: po valymo
Meéginys paimtas; 2019.06.04 8.35 val. pristatytas: 2019.06.04
Méginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12

Analité Maia;:imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7.3 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas

& N mg/l Rp) LST EN 1899-1:2000
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas

22 LST ISO 6060:2003

(ChDS) i
Suspenduotos medZiagos mg/l 3.8 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 8,63 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas me/i 0,601 LST ISO 7590-3:1998
Nitritas mg/] 0,013 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/] 154 LST EN ISO 118905-1:2000
Fosfatas mg/1 0,615 LST EN IS0 6875:2004
Bendras fosforas mg/l 1,18 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fostatas - fosfatinis fosforas.

Méginj paéme: L. Pra§mutas pristaté: T. Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos. varcas, pavarae)

Tyrima(us) atliko: chemike Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyté

p i TEEgUS,/]\:ELTleS. pavardc/pavadinimas)
T o . / i A
Tvirtinu: ‘ £29

(pareigos. vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimu protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

v; Lapas: I-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info{@ekometrija.lt
2019.06.12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4564
UZzsakovas, adresas: UAB ,.Pabradés komunalinis tikis®, Pasto g. 6, Pabrade, évenéioniq i
Objektas, adresas: S. PaSaminés valymo jrenginiai, S. PaSaminés k., Sventioniy r.
Méginio paémimo vieta: pries valyma
Meéginys paimtas: 2019.06.04 9.54 val. pristatytas: 2019.06.04
Meginio rosis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Maiz:;umo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH . 7.3 LSTEN ISO 10523:2012
Riocheminis deguonies suvartojimas g 488 ISTEN 1899-1-2000
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas
1 893 LST ISO 6060:2003
(ChDS) mg/| ’
Suspenduotos medZiagos mg/1 144 LSTEN 872:2005
Amonis mg/1 101 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,038 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,012 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 126 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 5,29 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 11,2 LST EN ISO 6878.2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedara

< - maziau tyrimo metedo nustatymo ribos

Meginio saugojimas faidytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paémé: A. Jurkevicius pristate: T. Paulauskas

{parcigos, vardas, pavarde) Tpareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemike Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyté

; i 1;22;1; vardas, pavarde/pavadiriimas )
Tvirtinu: : " g /%

(pareigos, vartas, pavarae, parasas)

Tyrimu rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSke direktoriaus sutikimo tyrimu protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
] Lapas: I-1

EKOMETRIJA ' UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2019.06.12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4563
Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis tkis®, Pasto g. 6, Pabradg, Svcnéioniq r.
Objektas, adresas: S. Pa§aminés valymo jrenginiai, S. Pa§aminés k., Svenéioniy r.
Meéginic paémimo vieta: po valymo
Méginys paimtas: 2019.06.04 9.55 val. pristatytas: 2019.06.04
Méginio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12

Analité Ma:;\;'lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7,4 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas i 470 ST EN 1899-1-2000
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas ,

; 2

(ChDS) mg/l {7 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZziagos mg/l <2,5 LST EN 872:2003
Amonis mg/1 12,3 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 2,82 LST ISO 7590-3:1998
Nitritas mg/l 0,326 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 22,7 LST EN ISO 11903-1:2000
Fosfatas mg/l 0.996 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 1,87 LST EN ISO 68782004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymoe ribos
Méginio saugojimas jaldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Méginj paéme: A, Jurkevi¢ius pristaté: T. Paulauskas

(pare1gos, vardas, pavarae) {pareigos, varcas, pavarde)

Tyrimg(us) at l]\O chemﬂu Rita Grloorjevzene chemike Angelija Garalyté

; (pareigos, vardas, pavarde/pavaduimas)
Tvirtinu: B g = et i A @/@

{pareiges, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimu rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




. LF/KVP 5.10-01
4 Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 33,
el. p. info@ekometrija.lt

2019.06.12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4566
Uzsakovas, adresas: UAB ,,Pabradés komunalinis akis®, Pato g. 6, Pabrade, Svenéioniy r.
Objektas, adresas: Trudy valymo jrenginiai, Trudy k., Svencioniy r.
Meéginio paémimo vieta: pries valyma
Méginys paimtas: 2019.06.04 8.08 val. pristatytas: 2019.06.04
Meéginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12

Analité Maia:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - ) LSTENISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas g/l 420 1ST EN 1899-1-2000
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas .
(ChDS) mg/l 788 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 162 LST EN 872:2005
Amonis mg/] 66,7 LSTISC 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0.036 LST ISO 7890-3.1998
Nitritas mg/] 0,018 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 91,5 LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Fosfatas . mg/] 7,50 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 13,7 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedra
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~ Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas.
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Méginj paéme: A, Jurkevidius pristaté:; T.Paulauskas

{pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikeé Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyte

m;gogzardas. pavarde/pavadinimas)
Tvirtinu: TIRT A

(pareizos, varaas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




UAB ,EKOMETRIJA“

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2019.06.12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

4567

UZsakovas, adresas:

UAB |, Pabradés komunalinis ikis”, Pasto g. 6, Pabradé, évenéionitg i

Objektas, adresas:

Tridy valymo jrenginiai, Trady k., Svenéieniq ¥

Meéginio paémimo vieta: po valymo

Mzgginys paimtas: 2019.06.04 8.09 val. pristatytas: 2019.06.04

Meéginio risis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Maiz;\:imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

pH - 7,2 LST EN ISO 10523:2012

Biocheminis deguonies suvartojimas mg/l 183 LSTEN 1899-1:2000

(BDS;)

Cheminis deguonies suvartojimas , -

(ChDS) mg/l 57 LST IS0 6060:2003

Suspenduotos medZiagos mg/l 17 LST EN 872:2005

Amonis mg/| 12,1 LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 5,36 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,061 LSTEN 26777:1899

Bendras azotas mg/l 22,8 LST EN ISO 11905-1:2000

Fosfatas mg/! 1,09 LST EN IS0 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 2,09 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Papildomi duomenys, pastabos:

T. Paulauskas

pristateé:
{(pare1gos, varcas, pavarde)

A. Jurkevidius
{parergos, vardas, pavarde)

Meéginj paémé:

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjevieng, chemiké Angelija Garalyté

JApareigos. vardas, pavarde/pavadinimas)
Laghogee o ‘ “ Lgy
Tvirtinu: Vit Ve sati s SKIE P L

(parcigos, vardas, pavarae, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01
’l Lapas: 1-1
EKOMETRI.JA UAB ,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2019.06.12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4568
Uzsakovas, adresas: UAB ., Pabradés komunalinis tikis“, PaSto g. 6, Pabradé, Svenéioniq T
Objektas, adresas: AdutiSkio valymo jrenginiai, AdutiSkio m., Sven&ioniy r.
Meginio paémimo vieta: prie§ valymg
Méginys paimtas: 2019.06.04 8.20 val. pristatytas: 2019.06.04
Méginio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12

Analité Mai\ft‘imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7,1 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas mo/l 318 ST EN 1899-1:2000
(BDS;) £
Cheminis deguonies suvartojimas

of o

(ChDS) mg/l 622 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 126 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 109 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,048 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,033 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 122 LST EN 23663:2000, skaiciaviro
Fosfatas mg/l] 6,34 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 11.0 LST EN ISO 68782004

*ND - normatyvinis dokumentas. SVP - standartiné veiklos procedtra
< - maZiau tyrime metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paéme: A. Pivoritinas pristaté: T. Paulauskas

\pareiges, vardas, pavarde) (Dareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko; chemiké Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyté

7 AHpareiggs, vardas, pavarde/pavadimmas)
Tvirtinu: gt . u"{ﬁ

(parcigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimu protokola dalimis dauginti draudziama.




b

EKOMETRIJA

TYRIMY PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 &5 33,
el. p. info@ekometrija.lt

2019.06.12

4569

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas: I-1

UAB ,,Pabradés komunalinis tikis*, Paito g. 6, Pabradé, Svenéioniy r.

Objektas, adresas:

AdutiSkio valymo jrenginiai, Aduti§kio m., Svenéioniy r.

Meéginio paémimo vieta: po valymo

Méginys paimtas: 2019.06.04 8.25 val. pristatytas: 2019.06.04
Méginio riidis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12

Analité Maiz;\;]mo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7,3 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas

$s) i / 4 00_.2-7
(BDS,) mg/l 10,6 LSTEN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas

34 L 2

(ChDS) mg/l 3 ST ISC 60602003
Suspenduotos medziagos mg/I 3.2 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 12,1 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/] 0,824 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/] 0,078 LSTEN 26777.:1999
Bendras azotas mg/l 17,7 LST EN IS0 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,80 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 2,96 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 2 °C

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - tosfatinis fosforas.

Papildomi duomenys, pastabos:

T. Paulauskas

pristaté;
(pareigos, vardas, pavarde)

A. Pivoritinas
(pareigos, vardas, pavarde)

Meégin] paémeé:

Tyrima(us) atliko: chemike Rita Grigorjeviené, chemike Angelija Garalyte

§iobi b i arcigos, vardas, pavardé/pavadimmas)
,,

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimu rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geolegy g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.it
2019.06.12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4570
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Pabradés komunalinis oikis®, Pasto g. 6, Pabradé, §venéi0niq i
Objektas, adresas: Svirky valymo jrenginiai, Svirky k., Svenéioniy r.
Meéginio paémimo vieta: prie§ valymg
Méginys paimtas: 2019.06.04 9.20 val. pristatytas: 2019.06.04
Méginio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Maiz;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 72 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas mg/] 258 LST EN 1899-1-2000
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas
- 43 4
(ChDS) mg/l 36 LST IS0 6(60:2003
Suspenduotos medZziagos myg/l 79 LST EN §72:2005
Amonis mg/l 47,7 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,032 LST IS0 7890-3:1998
Nifritas mg/l 0,025 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 67,8 LST EN ISO [1905-1:2000
Fosfatas mg/l 2,86 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/I 6,37 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Megini pagmé: A. Pivoriiinas pristaté: T. Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarge)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyté

3 : F }pan:l gos, vardas, pavarde/pavadimmas)
Tvirtinu: T A R e /(%%

{pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




) IF/KVP 5.10-01
Gl Lapas: 1-1

H

e it ol W ol UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 33,
el. p. info@ekometrija.lt

2019.06.12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4571
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Pabradés komunalinis @ikis®, Pasto g. 6, Pabradg, gvenéionit; i
Objektas, adresas: Svirky valymo jrenginiai, Svirky k., Sventioniy r.
Méginio paémimo vieta: po valymo
Méginys paimtas: 2019.06.04 9.20 val. pristatytas: 2019.06.04
Meéginio rosis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2019.06.04 baigtas: 2019.06.12
Analité Ma:{?;mm Tytimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 73 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas mgl 8.14 ST EN 1899-1:2000
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas 5
2 22003
(ChDS) mg/l 6 LST ISO 6060:200
Suspenduotos medZiagos mg/1 5255 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 13,0 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,532 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,034 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 18,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,08 LST EN ISO 68782004
Bendras fosforas mg/l 2,04 LST EN IS0 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas saldytuve +3 +£2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas.
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Megini pagmé: A. Pivoriinas pristaté; T. Paulauskas
(pareiges, vardas, pavardc) (pareigos. vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjeviené, chemiké Angelija Garalyté

21g0s, varaas, pavarde/pavadimimas}

! oeitrerrs

Tvirtinu:

(parergos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su $iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




